klapa w posadzce
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N otwdr zamurowany — 12 cm N

do [momentu realizacji Il etapu

Zas. UOQ@..Nm<<mONm <<OQ< $ciany czeSci gospodarczej budynku
YDY 3x2.5 wg odrebnego opracowania

LEGENDA:

—

oprawa GEMINI 2x36W BL EVG
prod. Beghelli

G

oprawa BS102 1x58W EVG
IP65 prod. Beghelli

D.1

oprawa VELA 2x55W K EVG
prod. Beghelli

“

oprawa AMBRA LED MOTION 25W
840 IP40 z czujn. ruchu prod. LUG

oprawa ewak. LOGICA 8SE1P

EW1
[= | + piktogram
EW?2 oprawa ewak. LOGICA SIGN
== 24SE1P + piktogram kierunkowy
EW3 oprawa ewak. LOGICA 24SE1P
==
EW4 oprawa ewak. LOGICA 11SA1P
facznik pojedynczy p/t
(wys. montazu 1,1m)
przycisk p/t

(wys. montazu 1,1m)

facznik pojedynczy p/t 1P44
(wys. montazu 1,1m)

gn. pojedyncze 230V 2P+PE 16A p/t
IP44 (wys. montazu 1,1m)

E9 | {C oy | o |a |l

punkt zasilania elektrycznego

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-HD 60364
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYACZENIE
ZASILANIA W UKEADZIE SIECI TN-S

Opracowanie zamienne do pozwolenia na budowe nr 728/P/2013
z dnia 18.12.2013 roku.

OBIEKT: PRZEBUDOWA 7 ROZBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY
INWESTOR: Gmina Swieciechowa
ul.Utanska 4; 64—115 wimo._mo:oéo
LOKALIZACJA: |ul.Utanska 4; 64—115 Swieciechowa
dziatka nr 85/1; arkusz mapy nr 1
TYTUL INSTALACUE ELEKTRYCZNE — parter skala:
RYSUNKU: RYSUNEK ZAMIENNY 1:50
mgr inz. M. Zelawski WKP/0161/POOE/14 STADIUM:
PROJ. ELEKTR: projekt
specjalnos¢ instalacyjna budowlany
mgr inz. M. Zelawski NR RYS.
OPRACOWAL.: \_ \_!H
DATA: 30:. 2015 Strona:




