
PROJEKTOWANY BUDYNEK -pow. zabudowy 119,35m2

ISTNIEJĄCY BUDYNEK DO MODERNIZACJI 143,10m2

BUDYNKI DO ROZBIÓRKI 144,02m2
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OZNACZENIA:

1
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ŚM

ŚM - MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW (śmietnik)

TEREN UTWARDZONY -pow. 446,77m²

ZIELEŃ OZDOBNA I REKREACYJNA -pow. 4100,79m²
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ZK1-1P

Proj. mufa kablowa przelotowa

 termokurczliwa nn

(zgodna ze standardem ENEA Operator)

Proj. 2xAROT SRS 75

Rura ochronna, l=7,0m

Istniejący licznik do przeniesienia do projektowanego

złącza kablowego ZKP-1P

Istniejące złącze kablowe w

elewacji budynku - do likwidacji

Proj. linia kablowa typu YKY 5x4mm2

- zasilanie rozdzielnicy R2

Proj. linia kablowa typu NAYY-J 4x35mm2

- zasilanie złącza kablowego ZK1-1P

Proj. linia kablowa typu YKY 5x10mm2

- zasilanie rozdzielnicy R1

(prowadzić w jednym wykopie)

Proj. AROT SRS 75

Rura ochronna, l=21,0m

Proj. AROT SRS 75

Rura ochronna, l=3,5m

Proj. AROT SRS 75

Rura ochronna, l=4,0m

Proj. linia kablowa typu NAYY-J 4x35mm2

- zasilanie złącza kablowego ZK1-1P

Proj. linia kablowa typu YKY 5x10mm2

- zasilanie rozdzielnicy R1

(prowadzić w jednym wykopie)

Proj. linia kablowa typu YKY 5x10mm2

- zasilanie rozdzielnicy R1

LEGENDA:

Istniejąca linia kablowa do likwidacji

Projektowana linia kablowa nn

Projektowana mufa kablowa przelotowa termokurczliwa nn

Projektowana złącze kablowe ZK1-1P w obudowie

z tworzywa termoutrwaldzalnej

Projektowane rury ochronne SRS/DVK

Projektowany uziom pionowy typu Galmar R≤30Ω

ZK1-1P

UWAGI:

1. W celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście

(dodatkowo ok. 3% długości wykopu).

2. W miejscu zbliżenia projektowanej linii kablowej nn z innymi sieciami uzbrojenia

terenu należy prowadzić pracę metodą wykopów ręcznych.

3. Przy złączu zostawić pętle o długości I=2m.

4. Prace wykonać zgodnie z normą SEP-E-004.
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